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Kazari Kézos Onkormanyzati Hivatal lktatészam: VEO-1755/1-2017
Keltezés: 2017. november 7.
Szervezeti egység: VEO
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Targy: vizminéségi reklamacio

Tisztelt Jegyz6 Asszony!

A Kazaron szolgaltatott ivoviz minéségével kapcsolatban lakossagi panasz bejelentésrél
ertesitette Tarsasagunkat, 2017. november 6-an megklildott elektronikus levelében.

Jegyzb Asszonyt, megkeresésére valaszolva, az alabbiakrol tajékoztatjuk:

vizminbség-javito projekt keretében - modositést hajtott végre. A beavatkozas célja a kutak
vas- €s ammoniatartalmanak csoékkentése annak érdekében, hogy a vizm( altal kiadott
ivoviz minden paramétere tartésan megfeleljen az ivoviz minéségét szabalyozé 201/2001.
(X.25.) Kormanyrendelet eldirasainak.

A technologiai atallas folyamatos Uzemeltetéi és laboratériumi kontroll mellett tértént 2017.
09.18. es 10.03. koz6tt, melynek soran rendszeresen ellendriztik a halozatba taplalt ivoviz
szabad és Kkotott klor tartalmat, biztositva hogy az atallas idején és azt kévetden a
Matraszelei Vizm( ellaté 6vezetében szolgaltatott ivoviz megfelelé minéségl legyen. A

rendszeres helyszini és laboratériumi ellenérzést jelenleg is végezziik.
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Kazar teleplilési ivoviz halézatan, a helyszinen végzett mérések alapjan, a szabad klér
értéke 0,01-0,23 mg/l, mig a kétoétt klor értéke 0,03-0,18 mg/l volt, mely minden
tekintetben kielégiti a 201/2001. (X.25.) Kormanyrendelet maradék fertétlenitészerre
vonatkoz6 hatarériékét: a jogszabaly a kotott klor parametrikus értékét 3 mg/l-ben
hatarozza meg. A mérések alapjan tehat a magasa klérszintre vonatkozo lakossagi panaszt
nem latjuk indokoltnak.

Oktéber 30-an, illetve november 6-an a Matraszelei Vizm(i halézatan, igy Kazar telepiilésen
is, teljeskorl kémiai és bioldgiai vizsgalatot végeztink a Kormanyhivatal illetékes
Nepegészseéglgyi Osztalya altal kijeldlt mintavételi pontokon. E vizsgalatok - melyek
jegyzbkényveét mellékelten megkildjik - az ivoviz megfelel6 minéségét mutatjdk minden
paraméterre.

Keérjlk tisztelt Jegyzd Asszonyt, sziveskedjen a telepllés lakossagat tajékoztatni, hogy
Tarsasagunk kiemelt figyelmet fordit arra, hogy a fogyasztok megelégedését szolgald,
egészseges, j0 ivovizet szolgdltasson, melyet a technologia folyamatos kontrolljaval és

laboratdriumi ellenérzésekkel egyarant biztosit.

Udvozlettel: /4

Larinc Akos
Vi ,-:(':ngazgalé
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Kézponti laboratérium
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A NAH éaltal NAH-1-1020/2014 szadmon akkreditalt
vizsgaldlaboratérium,

Vizsgalati jegyzékdnyv
Jegyzdkonyv szama: 2251/2017

Iktatészam Mintavételi hely Vizsgalt anyag Mintavétel Beérkezes Vizsgéalatok Mintavevé
idépontja datuma idépontja
10965/2017 |Kazar, Béke u. 2.; kbzkifolyé ivéviz 2017.10.30 | 2017.10. 30. | 2017. 10. 30. Guléacsi Gabor
Vizsgalt paraméter Mérték- Szabvany szam Mért érték
egység |ktatészam:
10965/2017
Szag MSZ 448-35: 1965 (2.1.) (visszavont szabvany)| szagtalan
Iz MSZ 448-35: 1965 (3.) (visszavont szabvany) [ztelen
Latszélagos szin MSZ EN ISO 7887: 1998 (2.) (visszavont szintelen
szabvany)
Zavarossag NTU MSZ EN SO 7027: 2000 (6.3.) (visszavont 0,34
szabvany)
Permanganatos kémiai mg/ll 02 [MSZ 448-20: 1991 (4.) 0,98
oxigénigény (KOlps)
Nitrat mg/l MSZ 1484-13: 2009 (5.2,) <04
Nitrit mg/l MSZ 1484-13: 2009 (6.2.) <0,01
Ammonium mg/l MSZ |1SO 7150-1; 1992 0,01
Klorid mg/l MSZ 1484-15: 2009 20
pH 20°C-on - MSZ 1484-22: 2009 (8.1.) 7.9
Fajlagos elektromos HuS/em MSZ EN 27888: 1998 813
vezetéképesség 20° C-on
Vas g/l MSZ 1484-3: 2006 (6) 37
Mangan pall MSZ 1484-3: 2006 (6) <5
Szabad aktiv klér** mg/l E-3 Egyedi modszer: 2009 0,10
Osszes aktiv klor™ mg/l E-3 Egyedi médszer: 2009 0,20
Kotott aktiv klér mg/l E-3 Egyedi médszer: 2009 0,10
Coliformszam /100 ml  |[MSZ EN ISO 9308-1: 2001 (visszavont 0
szabvany)
E. coli szam /100 ml  |MSZ EN ISO 9308-1: 2001 (visszavont 0
szabvany)
Telepszam 22 °C-on /ml MSZ EN 1SO 6222: 2000 0
Enterococcusok szama 100 ml  |MSZ EN ISO 7899-2: 2000 0
Szeszton (lledék) mennyisége mi/l MSZ 448-36: 1985 (7.1.) <0,1
Egyéb véglények szam/| MSZ 448-36: 1985 (7.2.3.) 0
Hazas amobak szam/l  |MSZ 448-36: 1985 (7.2.3.) 0
Fonalférgek szam/l  |MSZ 448-36: 1985 (7.2.3.) 0
Egyéb férgek szam/l  |MSZ 448-36: 1985 (7.2.3.) 0
Szennyezettséget jelzd szam/l  |MSZ 448-36: 1985 (7.2.3.) 0
baktériumok
Gombak szam/l  |MSZ 448-36: 1985 (7.2.3.) 0
Vas- és mangéanbaktériumok szam/l  |MSZ 448-36: 1985 (7.2.3.) 0
Kénbaktériumok szam/l  |MSZ 448-36: 1985 (7.2.3.) 0
Cianobaktériumok és algak szam/l  |MSZ 448-36: 1985 (7.2.3.) 0
Egyéb (gerinctelen) szervezetek szam/| MSZ 448-36: 1985 (7.2.3.) 0
Kloroform wall MSZ 1484-5: 1998 (visszavont szabvany) <0,5
Brém-diklér-metan pall MSZ 1484-5; 1998 (visszavont szabvany) 2,0
Dibrém-klér-metan Hgll MSZ 1484-5: 1998 (visszavont szabvany) 2,6
Bromoform wall MSZ 1484-5: 1998 (visszavont szabvany) 1,6
Osszes trihalo-metan pall MSZ 1484-5: 1998 (visszavont szabvany) 6,2

A ** jelentése: helyszini mérés.

A vizsgdlati eredmények kizardlag a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.

A mérések a megadott szabvanyok szerint késziltek.

A mintavétel akkreditalt modon az MSZ EN 1SO 5667-1:2007; MSZ ISO 5667-2:1993 (visszavont szabvany); MSZ EN SO 5667-3:2013; MSZ 448-46: 1988; MSZ EN I1SO
19458:2007; MSZ 448-36:1985 (3.); MSZ EN 1SO 5667-16:2000 szabvany szerint ortént.

A mintat, és a helyszini vizsgalatokat a fent megjeldlt személy vette, illetve végezte.

A megrendel észrevételeit 8 napon belill teheti meg.

Az adatokra csak a vizsgald laboratériumra vald utalassal lehet hivatkozni, a laboratérium engedélye nélkil a jegyz6kényv csak teljes terjedelemben méasolhaté.

Oldalszam / ¢sszes oldal szama: 172 Mdszaki Informécids Rendszer, Rudas & Karig Kft.
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Kdézponti laboratérium aigeiagen,

3700 Kazincharcika, Tardonai ut 1.

A NAH éltal NAH-1-1020/2014 szémon akkreditalt
vizsgalblaboratbrium.

Vizsgalati jegyz6kdnyv

Jegyzdkényv szdma: 2251/2017
A vizsgélt paraméterek megfelelnek a 201/2001 Kormanyrendelet A, B, C, D vagy E tablazata szerinti hatarértékeknek (a viz mindsége megfelels).

Kazincbarcika, 2017. november 07. [‘
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Oldalszam / ésszes oldal szama: 2 F.2 Mdszaki Informéciés Rendszer, Rudas & Karig Kft.



